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ABSTRAK 

Base Transceiver Station (BTS) merupakan salah satu bagian penting dalam jaringan telekomunikasi. 
Salah satu bagian dari BTS adalah shelter BTS sebagai tempat perangkat komunikasi disimpan 
sehingga pemantauan kondisi shelter BTS mutlak dilakukan agar jalur komunikasi dapat berjalan 
dengan baik. Kondisi-kondisi yang diperlukan untuk senatiasa dipantau adalah ketersediaan sumber 
listrik, suhu, kelembaban, kondisi kipas dan lampu. Saat ini, pemantauan kondisi shelter BTS 
dilakukan secara manual sehingga diperlukan banyak tenaga dan waktu yang diperlukan untuk 
memantau sejumlah shelter BTS. Hal inilah yang mendorong penelitian untuk merancang bangun 
perangkat pemantau kondisi shelter BTS secara online agar kondisi sejumlah shelter BTS dapat 
diketahui secara cepat melalui internet. 
Perangkat pemantau kondisi shelter BTS yang dirancang terdiri dari sebuah Mikrokontroler 
ATmega328 sebagai Pengendali Utama, DHT11 untuk membaca suhu dan kelembaban, LDR untuk 
mendeteksi cahaya lampu, Multitrun sebagai pendeteksi kipas, arus listrik, dan baterai, Saklar untuk 
mendeteksi pintu, dan SIM900 untuk komunikasi, dan LCD sebagai layar tampilan informasi pada 
shelter BTS. Pengendali utama akan mengirimkan informasi yang terbaca pada shelter BTS ke web 
server. Selanjutnya, informasi tersebut akan ditampilkan melalui website sehingga pengguna dapat 
memantau kondisi shelter BTS melalui internet. Hasil pengujian secara keseluruhan sistem pada salah 
satu model shelter BTS yang telah dirancang menunjukkan pemantauan kondisi shelter BTS secara 
online telah berhasil. Pengendali utama telah dapat mengirimkan informasi kondisi shelter BTS ke 
webserver dan berhasil ditampilkan pada website dengan memberikan peringatan ketika terjadi 
kondisi yang tidak diharapkan.  
Kata kunci : Shelter BTS, Mikrokontroler ATmega328, webserver, SIM900. 
 

1. PENDAHULUAN 

Base Transceiver Station atau dikenal dengan 
istilah BTS merupakan bagian penting dalam 
jaringan telekomunikasi seluler karena BTS 
inilah yang akan menghubungkan jaringan suatu 
operator telekomunikasi seluler dengan 
pelanggannya. BTS terdiri dari tiga bagian 
utama, yaitu: Tower, Shelter, dan Feeder. 
Shelter BTS adalah suatu tempat penyimpanan 
perangkat-perangkat telekomunikasi. Shelter 
BTS berfungsi sebagai media penyimpanan 
perangkat yang akan terhubung ke sebuah pusat 
perangkat. Pada bagian shelter terdapat 
berbagai komponen utama dan pendukung 
seperti combiner, core module, power supply, 
kipas angin, lampu, dan pintu shelter BTS. 

Pemantauan BTS selama ini masih dilakukan 
secara manual sehingga diperlukan banyak 
tenaga dan waktu. Penelitian tentang 
pemantauan shelter BTS secara otomatis sudah 
pernah dilakukan [1], namun penelitian hanya 
sebatas membaca perubahan level tegangan 
tanpa menggunakan sensor untuk mengetahui 
kondisi shelter BTS.  

Hal ini mendorong peneliti untuk 
merancangbangun suatu perangkat pemantau 
shelter BTS secara online. Pada sistem ini, 
kondisi pada shelter BTS akan dikirimkan 
secara berkala ke webserver, sehingga informasi 
kondisi shelter BTS dapat dipantau melalui 
website.  
 

2. PERANCANGAN 

Rancang bangun perangkat pemantau kondisi 
shelter BTS ini terdiri dari perancangan 
perangkat keras dan perancangan perangkat 
lunak. Diagram blok sistem terdiri dari blok 
Pemantau shelter BTS yang berfungsi untuk 
membaca kondisi shelter BTS, blok webserver 
yang berfungsi untuk menerima data dari 
Pemantau shelter BTS melalui alat komunikasi 
SIM900 dan menyediakan layanan website [2], 
blok website yang berfungsi untuk 
menampilkan informasi kondisi shelter BTS. 
Gambar 1 menunjukkan blok diagram sistem 
pemantauan kondisi shelter BTS yang 
dirancang. 
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Gambar 1. Diagram blok sistem pemantauan 

shelter BTS. 
 
2.1 Perancangan Perangkat Keras 

Perancangan perangkat keras dilakukan pada 
blok pemantau shelter BTS. Pada blok tersebut 
terdapat mikrokontroler sebagai pengendali 
utama dan beberapa sensor untuk membaca 
kondisi shelter BTS dan SIM900 untuk 
komunikasi melalui webserver ataupun telepon 
selular. Berikut ini akan dijelaskan blok-blok 
yang terdapat pada blok Pemantau shelter BTS.  
a. Blok DHT11, blok ini terdiri dari sensor 

DHT11 yang berfungsi untuk membaca 
kondisi suhu dan kelembaban pada shelter 
BTS. DHT11 merupakan sensor suhu dan 
kelembaban yang telah dilengkapi dengan 
kalibrasi sinyal digital, sehingga keluaran 
dari sensor sudah berbentuk sinyal digital. 
Komunikasi yang digunakan DHT11 
dengan mikrokontroler melalui antarmuka 
serial menggunakan satu jalur data, 
sehingga komunikasi antara mikrokontroler 
dengan DHT11 hanya menggunakan satu 
jalur dari pin data DHT11 ke pin I/O 
mikrokontroler. [3] 

b. Blok Multiturn, berfungsi untuk memantau 
arus listrik, kipas dan baterai. Multiturn 
adalah salah satu jenis resistor variabel. 
Multiturn bisa juga disebut trimmer. 
Trimmer adalah jenis kondensator yang 
kapasitasnya bisa diubah-ubah.[4]  

c. Blok LDR, berfungsi untuk mendeteksi 
cahaya lampu. LDR adalah resistor 
variabel yang memiliki resistansi hambatan 
listrik maksimum dalam gelap, dan 
sebaliknya, memiliki resistansi hambatan 
listrik minimum dalam terang. LDR atau 
Light Dependent Resistor adalah salah satu 

jenis resistor yang nilai hambatannya 
dipengaruhi oleh cahaya yang diterima.[5] 

d. Blok Mikrokontroler ATmega328,  
berfungsi sebagai pengendali utama 
sehingga dapat mengolah data yang dikirim 
dari blok sensor dan mengirimkannya ke 
webserver secara berkala melalui SIM900. 
Pada blok ini digunakan modul Arduino 
sebagai sistem minimum yang 
menggunakan mikrokontroler ATmega328. 
Arduino mempunyai perangkat lunak 
tersendiri yang berfungsi sebagai developer 
program untuk memasukan program ke 
dalam mikrokontroler. [6] 

e. Blok LCD, berfungsi untuk menampilkan 
informasi yang terbaca dari sensor dan 
dapat dilihat langsung di shelter BTS. 
Display LCD merupakan sebuah liquid 
crystal atau perangkat elektronik yang 
dapat digunakan untuk menampilkan angka 
atau teks. 

f. Blok SIM900 GSM/GPRS, berfungsi 
sebagai pengirim data dari sistem ke 
webserver menggunakan koneksi GPRS. 
IComSat digunakan untuk pengiriman data 
yang menggunakan sistem GPRS. IComSat 
dikontrol dengan menggunakan AT-
Commands. SIM900 GSM/GPRS dikontrol 
melalui perintah AT (GSM 07.07, 07.05, 
dan SIMCOM).[7] 

 
Skema rangkaian BTS komunikasi antara 
mikrokontroler ATmega328 dengan DHT11, 
LDR, Multiturn, Saklar, dan LCD yang terdapat 
pada blok Pemantau Shelter ditunjukkan pada 
Gambar 2. 
 

 
Gambar 2. Skema Rangkaian ATmega328 

dengan DHT11, LDR, Multiturn, Saklar, dan 
LCD. 
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Skema rangkaian komunikasi rangkaian 
ATmega328 dan SIM900 ditunjukkan pada 
Gambar 3. 
 

 
Gambar 3. Skema komunikasi rangkaian 

ATmega328 dan SIM900. 
 

2.2 Perancangan Perangkat Lunak 
Perancangan perangkat lunak dilakukan pada 
Mikrokontroler ATmega328. Pemrograman 
pada mikrokontroler ATmega328 menggunakan 
bahasa C dan IDE Arduino 1.0.1 sebagai 
compiler. Diagram alir perangkat lunak 
ditunjukkan pada Gambar 4.  
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Gambar 4. Diagram Alir Program pada 
Mikrokontroler ATmega328. 

 
Berikut penjelasan diagram alir perangkat lunak 
di atas: 
a. Memulai Program. 
b. Inisialisasi pin, data, Serial SIM900, Serial 

mikrokontroler, dan Counter = 0. 

c. AT+CPMS berfungsi untuk menentukan 
lokasi penyimpanan SMS pada modem ATE: 
set command echo mode. 

d. counter = counter + 1, penambahan nilai 
counter. 

e. if(counter == 8), pembandingan nilai 
counter, 8 adalah waktu pengulangan 
counter 3 menit. 

f. GPRS (), fungsi untuk membaca output dari 
sensor, koneksi GPRS, menampilkan data di 
LCD, dan pengiriman data ke webserver.  

g. counter = 0, mengubah nilai counter menjadi 
0. 

h. AT+CMGR=1 berfungsi membaca isi SMS. 
i. While (mySerial.available() > 0), memeriksa 

apakah nilai mySerial > 0. 
j. c=mySerial.read(), menyimpan isi SMS ke 

c, isi SMS disusun ulang di readString, 
karena arduino hanya dapat menerima 1KB. 

k. Send_data>0, untuk perbandingan nilai 
index. 

l. GPRS (), fungsi untuk membaca output dari 
sensor, koneksi GPRS, menampilkan di 
LCD, dan pengiriman data ke webserver. 

m. Off_sistem >0, untuk perbandingan nilai 
index. 

n. sleep(), fungsi untuk memproses sistem 
menjadi mode sleep atau berhenti berfungsi. 

o. end, program berhendti. 
p. readString.length()>40, cek apakah nilai 

readString >40. 
q. AT+CMGD=1, berfungsi menghapus SMS 

yang ada di memori posisi 1. 
 

3. HASIL PENGUJIAN DAN ANALISIS 

Pengujian dilakukan pada perangkat keras dan 
perangkat lunak.  

3.1 Pengujian Perangkat Keras 

Pengujian perangkat keras dilakukan pada 
beberapa bagian, yaitu modul SIM900 sebagai 
transmisi data untuk mengirimkan data dari 
sistem ke webserver berbasis koneksi GPRS 
melalui perintah AT-Command. Modul Arduino 
Uno R3 ATmega328 berfungsi sebagai 
pengolah utama data dari sensor. Modul sensor 
DHT11 adalah sensor suhu dan kelembaban. 
Multiturn sebagai pendeteksi arus listrik, kipas, 
dan kapasitas baterai. Modul LDR berfungsi 
mendeteksi cahaya sebagai kondisi lampu. 
Modul LCD sebagai tampilan dari sistem. 
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3.1.1 Pengujian dan Analisa SIM900 

Modul SIM900 GSM/GPRS adalah bagian yang 
berfungsi untuk berkomunikasi antara Pemantau 
Utama dengan webserver. AT-Command adalah 
perintah yang dapat diberikan ke handphone 
atau modem GSM/CDMA seperti untuk 
mengirim dan menerima data berbasis 
GSM/GPRS, atau mengirim dan menerima 
SMS. SIM900 GSM/GPRS dikontrol melalui 
perintah AT (GSM 07.07, 07.05, dan 
SIMCOM). Tampilan pada Gambar 5. 
menunjukkan modul SIM900 telah berhasil 
melakukan koneksi melalui GPRS untuk 
mengirimkan data ke webserver.  

 
Gambar 5. AT-Command untuk koneksi 

GPRS 
Berikut ini akan dijelaskan tentang perintah 
yang diberikan pada pengujian koneksi 
modul SIM900: 
a. AT+CPIN adalah perintah untuk 

memeriksa apakah pin aktif atau tidak. 
b. AT+CSQ adalah perintah untuk 

memeriksa kualitas sinyal pada jaringan 
GSM yang digunakan. 

c. AT+CGATT? adalah perintah untuk 
memeriksa layanan data pada domain. 

d. AT+CSTT adalah perintah untuk 
menentukan APN, user name, dan 
password. 

e. AT+CIICR adalah perintah untuk 
memulai koneksi GPRS. 

f. AT+CIFSR adalah perintah untuk 
membaca IP lokal yang digunakan. 

g. AT+CIPSPRT adalah perintah untuk 
mengatur prompt > bila mengirim data. 

h. AT+CIPSPRT=0 adalah perintah, ada 
keterangan dan menunjukkan  “kirim ok” 
ketika mengirim data berhasil. 

i. AT+CIPSTART adalah perintah untuk 
memulai koneksi ke TCP server. 

j. AT+CIPSEND adalah perintah untuk 
memulai pengiriman data. 

k. AT+CIPCLOSE adalah perintah untuk 
memutuskan pengiriman data. 

3.1.2 Pengujian Sensor 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui kinerja 
sistem apakah sistem bekerja dengan baik atau 
tidak. Pengujian sistem dilakukan terhadap 
pembacaan suhu, kelembaban, lampu, pintu, 
baterai, kipas, dan aliran listrik.  

Tabel 1 memperlihatkan hasil pengujian secara 
keseluruhan.  

Tabel 1. Hasil Pengujian 

 
Tabel tersebut menunjukkan bahwa pembacaan 
kondisi shelter BTS dapat berfungsi dengan  
baik. Sensor DHT11 dapat membaca kondisi 
suhu dan kelembaban dalam shelter BTS. 
Kondisi nilai tegangan Baterai terbaca dengan 
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baik. Kondisi jalan tidaknya kipas, ada tidaknya 
arus listrik dan nyala tidaknya lampu serta 
terbuka atau tertutupnya pintu shelter dapat 
terbaca dengan baik. Nilai 0 pada pembacaan 
suhu, kelembaban, baterai, kipas, arus listrik 
dan lampu menunjukkan kondisi pada saat item 
tersebut dimatikan/dinonaktifkan. Nilai 1 pada 
kondisi pintu menunjukkan bahwa pintu shelter 
BTS terbuka. 

3.2 Tampilan pada Website 

Selanjutnya, informasi yang telah terkirim ke 
webserver secara berkala dapat ditampilkan 
melalui website. Informasi tersebut akan diolah 
untuk diberikan keterangan kondisi pada 
masing-masing item kondisi yang dibaca. 
Gambar 6 memperlihatkan tampilan informasi 
pada website. 

 
Gambar 6. TampilanInformasi pada Website 

 
Pada gambar di atas, terlihat setiap informasi 
kondisi dapat ditampilkan dan diberikan 
keterangan pada masing-masing kondisi. 
 
4. KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil rancang bangun dan 
pengujian terhadap sistem yang dirancang maka 
dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai 
berikut: 

1. Sistem pemantauan shelter BTS secara 
online telah dapat berfungsi dengan baik.hal 
ini ditunjukkan dengan dapat dilihatnya 

informasi yang telah dibaca oleh Pemantau 
kondisi shelter BTS dan dikirimkan ke 
webserver dan selanjutnya dapat ditampilkan 
di website.  

2. Setiap sensor yang digunakan, yaitu DHT11, 
LDR, Multiturn telah berhasil digunakan 
untuk membaca kondisi-kondisi pada shelter 
BTS. 

 

4.2 Saran 

Penelitian yang telah dilakukan hanya terbatas 
pada pembacaan kondisi shelter BTS dan 
menampilkannya secara online sehingga 
pengembangan penelitian dapat dilakukan pada 
pengendalian shelter BTS secara online dan 
mengetahui posisi shelter BTS melalui 
penggunaan GPS.  
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